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HATAROZAT

Az Orszagos Atomenergia Hivatal (a tovabbiakban: OAH) a Paks II. Atomerému
Zartkorlien M(kddo Részvénytarsasag (székhely: 7030, Paks, Gagarin u. 1. 3.
emelet 302/B. Cg.: 17-10-001282, a tovabbiakban: Ugyfél), szdmara

épitési engedélyt ad

a Paks, 8803/16 hrsz. alatti tertleten felépiteni kivant, a Paksi Atomeromii 5.
blokki Toloézar szerelvényhaz (50URS) épitésének  kivitelezési
tevékenységeire a rendelkez6 részben meghatarozott kotelezések és feltételek
teljesitése mellett.

Az épitési engedélyt hatarozott idére adja meg az OAH. Az épitési engedély
2032. augusztus 25-ig hatalyos.

Az épitési engedély az alabbi kotelezések és feltételek teljesitése mellett
hatalyos:

1. A nuklearis |étesitmények nuklearis biztonsagi kdvetelményeirdl, és az ezzel
0sszefliggd hatdsagi tevékenységrol szold 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a
tovabbiakban: OAH rendelet) szerinti épitmények kivitelezésének
megkezdését az OAH e-épitési napldojanak (a tovabbiakban: e-napld)
megnyitasaval kell bejelenteni. Az épitési tevékenységet megnyitott e-napld
vezetése mellett lehet végezni. Az e-napld megnyitasakor annak
nyilvantartasi részében szerepeltetni kell a kivitelezésben résztvevd, az OAH
altal vezetett, az atomenergiardl szélé toérvény hatdlya ald tartozo
épitményekkel, létesitményekkel kapcsolatos mUszaki szakértdi, tervezdi,
m(iszaki ellendri és felelés mliszaki vezetdi tevékenység szerinti
szakmagyakorlasra vald alkalmassdag igazoldsanak és nyilvantartasba
vételének részletes szabalyairdl, tovabba a nyilvantartas adattartalmara



vonatkozé szabalyokrél szélé 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet, vagy
2022. majus 1-ét kovetben a 7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet szerint
nyilvantartasba vett szakmagyakorlokat.

. Az MVM Paksi Atomerém{ Zrt. Atfogd Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési
Tervének (a tovabbiakban: AVIT) VU-31-es végrehajtasi utasitds MVM Paksi
Atomerémd Zrt. altal jovahagyott, sziikség szerint mddositott valtozatat az
Ugyfél toltse fel az e-napldba a tényleges kivitelezési munkalatok
megkezdése elbtt legalabb 10 munkanappal és a feltdltés tényérdl kildjon
tajékoztatast az OAH részére.

. Az Ugyfél a létesités teljes ideje alatt az adott szakadg, vagy szakagon beldl
az adott Gtem Kkivitelezési munkalatainak megkezdése el6tt legalabb 15
munkanappal téltse fel az e-naploba az adott szakag kiviteli terveit a
jogszabalyban elGirt tartalommal, és a feltoltés tényérdl kildjon tajékoztatast
az OAH-nak.

. Az Ugyfél a létesités teljes ideje alatt az adott szakag, vagy szakagon beliil
az adott Utem Kkivitelezési munkalatainak megkezdése eldtt legalabb 15
munkanappal beadvany formajaban kildje meg az OAH-nak:

4.1. a mindségellen6rzési tervet, amely tartalmazza a vonatkozd
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4.2, a Létesitménymodell Kkiviteli tervek tartalmaval 6sszhangban
elvégzett aktualizalasrol szold nyilatkozatot - amennyiben nem tortént
aktualizadlds, err6l is nyilatkozzon -, illetve a Létesitménymodell
alkalmazasaval tett vizsgalatok eredményérdl készitett kivonatot annak
elkészilte utan 5 munkanapon belll.

. A Kkivitelezési tevékenység befejezését kovetden 0Onalld hasznalatbavételi
engedélyt kell kérni, és engedélyezési eljarast kell lefolytatni.

5.1. A hasznalatbavételi engedély irdnti kérelem részeként az Ugyfél
nyUjtsa be az Oregedés Kezelési Programot (a tovabbiakban: OKP), ami
tartalmazza a kiviteli tervezés eredményeit, illetve a létesités folyaman
gyUjtott valamennyi informaciét és tapasztalatot, ami a szerkezetek
élettartamara hatdssal lehet.

. A Paksi Atomerdmid 5. blokki nuklearis sziget alatti talajszilarditas
hasznalatbavételi engedélyének kiadasat kovetbéen kezdhetd meg a jelen
hatarozattal jovahagyott tevékenység.

. Az OAH a kovetkez0 visszatartasi pontot hatarozza meg: jelen hatarozattal
jovahagyott tevékenység csak azt kévetden kezd6dhet meg, amint az Ugyfél
az alabbiakat teljesiti, és a teljesités elfogadasarél az OAH irdsban
nyilatkozott.

Az Ugyfél végezze el az aldbbi feladatokat, és azok eredményeit egy
osszefoglald jelentéssel egyitt kildje meg az OAH részére. A feladatok



teljesitése kllon-kildn is benyujthatd a hozzajuk tartozo, 6nallé 6sszefoglald
jelentéssel egydtt:

7.1. Az Ugyfél készitse el a nukledris sziget egymadssal ©sszefiiggd
épitményeinek  kivitelezését  egységesen kezel6  organizacios
tervcsomagot, amely bemutatja és megalapozza a tevékenységek térben
és idoben torténd Osszehangolasat. Az elkészitett organizacids
tervcsomagot az Ugyfél az e-napldba is tdltse fel.

7.2. Az Ugyfél vizsgdlja meg a jelen engedély alapjan készitett kiviteli
terveket és nyilatkozzon arrél, hogy a szomszédos nukledris
létesitmények biztonsagara gyakorolt hatdsok elemzésében a
feltételezések tovabbra is helytalléak-e.

7.3. Az Ugyfél mutassa be a szomszédos nukledris Iétesitményekre
gyakorolt hatdsok kezelésérdl szolo jovahagyott Egylttmikodési rendet
és a hozza tartozé részletes monitoring programot, amelyek tartalmazzak
a leolvasasok idejét, a kiértékelések, értesitések, intézkedések maddjat a
szomszédos nukledris |étesitmények védelme érdekében.

7.4. Az Ugyfél mutassa be a részletes organizacids- és Utemtervek
alapjan a jelen engedéllyel jovahagyott épiletre vonatkozé monitoring
programot, amely tartalmazza a Kkivitelezés ideje alatti monitoring
tevékenységet a ,0” allapot felvételéig bezardlag.

7.5. Az Ugyfél a Kkiviteli tervezés sordn keletkezd informacidk
figyelembevételével vizsgalja felil és - beazonosithaté és
visszakoévetheté modon — mddositsa az érintett dokumentaciét az alabbi
témakdrokben:

a)Az alkalmazni kivant szerkezeti anyagok megfelelGsége,
kiléndsen a betonrecepturak tekintetében, figyelembe véve a
tervezett élettartamot, az 6regedési folyamatokat, és a beépités
helye szerint a szerkezeteket érd kérnyezeti hatasokat,

b)Alaplemez vizszigetelési megoldasa,

c) Alaplemez kialakitasa, szerkezeti rajzai a szomszédos épliletek
alapozasi rendszereit feltiintetve, tartoszerkezeti rajzok a fobb
tartdszerkezeti elemekkel,

d)A zsugorodasbdl szarmazé hatasok felvételére tervezett
zsugorodasi vasalas,

e) A kuszasbdl ered6 hatasok figyelembevételének maddja,

f) Az éplletek alatti talajkonszolidacid, illetve annak iddbeli
lefolyasa, ennek értékelése a teljes épllet élettartama soran, a
vonatkozd geotechnikai szamitasok,

g) A billenési stabilitas részletes szamitasa,

h)Részletes féldrengésdinamikai szamitasok,
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i) Replilégép torzs és hajtdmi becsapddas részletes szamitasa,
j) Szélterhek (normal és extrém szél) részletes szamitasa.

A moddosulé dokumentumokat az Ugyfél a 7. pont szerinti dsszefoglald
jelentéssel egyltt nyujtsa be az OAH-nak.

8. Amennyiben jelen engedéllyel jovahagyott tevékenység tényleges
kivitelezését végzo beszallitd atmenetileg vagy tartdosan szlinetelteti a
munkavégzést, vagy teljesen kiesik a beszallitéi 1dncbdl az Ugyfél 8 napon
belll beadvanyban tdjékoztassa az OAH-t, abban az esetben, ha azt mas eseti
jelentési kotelezettség szerint nem jelentették.

. Az eljardsba bevont szakhatéosdg a koOvetkezOk szerint adta meg
hozzajarulasat:

A Bellgyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Fdigazgatosag Hatdsagi
FOigazgatd-helyettesi Szervezet MegelGzési és Engedélyezési Szolgalat

35000/2165-2/2022. alt. iktatészamu tuz- és katasztrofavédelmi
szakhatdsagi allasfoglalasa:

,Az Orszagos Atomenergia Hivatal (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4., a
tovabbiakban: OAH) megkeresése alapjan a Paks II. Atomerém( Zartkériien
M(ikéd6 Részvénytarsasag (7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B., a
tovabbiakban: Paks II. Zrt.) kérelmére indult, a 7030 Paks, 8803/16 hrsz.
alatti terileten tervezett Paksi Atomerémdi 5. blokki tolézar szerelvényhaz
(50URS) épitési engedélyezési eljarasaban, a tliz- és katasztréfavédelmi
kévetelményeknek vald megfelelés vizsgalata szempontjabdl az épitési
engedély megadasahoz

hozzajarulok a kévetkezo feltételekkel:

I. Feltételek meghatarozasa I1./1. Tlzvédelemre vonatkozo feltételek

1. Az épiilet kivitelezése soran alkalmazott azon tlizolto-technikai termék,
épitési termék, tliz- vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés -
amelyre vonatkozdan jogszabaly kévetelményt tamaszt - tlzvédelmi
megfelel6ségét igazold iratokat, valamint azok beépitési nyilatkozatait be
kell mutatni a tizvédelmi hatésagnak.

2. Az épiilet teriiletén létesitett villamos berendezéseket szemrevételezéssel
és vizsgalattal az MSZ HD 60364-6 szabvany alapjan kell ellenérizni,
valamint ennek tényét - a szabvany mellékleteit figyelembe véve -
dokumentalni szlikséges.

3. Az épllet védelmét biztositd villamvédelmi berendezések megfelelbéségét
hitelt érdemléen igazolni kell.

4. A targyi létesitményhez a mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan 1.500
liter / perc oltéviz mennyiséget kell biztositani. A hasznalatbavételkor a
tlzcsapok egyidejliségének figyelembevételével készitett vizhozam-mérési
jegyzbkényvével kell igazolni az oltéviz meglétét.



5. A mértékadd tlizszakasz alapteriiletéhez sziikséges oltdviz nyomasat és
intenzitasat  a fokozott  biztonsagu vizforrasokra vonatkozo
kévetelményeknek megfelelben kell biztositani. Tébb szivattyu alkalmazasa
esetén az automatikus atkapcsolast biztositani kell.

6. Az oltdviz ellatast biztosito vezeték-haldzatot ugy kell kialakitani, hogy az
oltdviz nyomdasa és intenzitasa barmely vezeték-szakaszban torténd
egyszeres meghibasodas esetén is biztositott legyen.

7.Az épllet teriletén kiépitett fali tlzcsapok nyomasprobajanak és
teljesitménymérésének eredményét a tilizvédelmi hatdsag részére igazolni
szlikséges.

8. Az épliletben telepitett biztonsagi vilagitas megfelel6ségét fénytechnikai
méréssel és az arrol készitett mérési jegyz6kényvvel igazolni sziikséges.

9. Az épiiletben biztositani kell a karelharitas soran egyliittmiikédb szervek
radiéforgalmazasi feltételeit, melynek megfelel6ségét vizsgalni kell.

10. A technoldgia tlizszakaszok, valamint a menekdilési utvonalak mennyezeti
helyzetl épitési termékeinek, épitményszerkezeteinek anyaga kizardlag , g0
nem gyujtasveszélyes” minédsitési lehet.

11.A villamos berendezések tlizallo, mikédbképesség-megtartd kabelek,
kabelrendszerek tartdszerkezete legalabb A2 tiizvédelmi osztalyunak kell
lennie.

12. A ho és flist elleni védelmet biztosité berendezések teljesitményét mérési
jegyzbkényvvel kell igazolni.

13.,F300 60” mindsitésnek megfelelé (300 0C hémérséklet elszivott levegd
esetén, legalabb 60 perces lzemidbvel rendelkez6) h6- és fistelvezetd
ventilatorok  kizarélag olyan tlizszakaszok helyiségeinek hé- és
fistelvezetésére alkalmazhaté, amely tlizszakaszok teljes teriiletét
beépitett vizzel olté berendezés védi. Egyéb esetben ,F400 90”
mindsitésnek megfelel6 h6- és fiistelvezetd ventilatorokat kell alkalmazni.
A flistelvezetd, valamint légpotld csatornak, fiistcsappantyuk kialakitasa
soran is figyelembe kell venni a tlizszakasz teljes tertliletére vonatkozo
vizzel oltd berendezés védelem kritériumanak teljesiilését.

14. A tlzvédelmi kévetelményekre vonatkozéan az épiilet kiviteli terveinek
elkészitése elbtt a tlizvédelmi hatdésaggal egyeztetni sziikséges:

a)a fali tizcsapok tervezett telepitési helyeit;

b)a villamos levalasztas tervezett mddjait, helyét, az épitményrészek kiilén
levalasztasanak kialakitasat;

c) a beavatkozasi, megkézelitési utvonalak végleges kialakitasat;

d)a hé- és fistelvezeté rendszer elemeinek (ventilatorok, flistelvezeto,
valamint 1égpotlé csatornak, fiistcsappantyuk) kialakitasara vonatkozod
miszaki megoldasokat.

1./2. Katasztrofavédelemre vonatkozo feltételek



15. Az épitési tevékenységgel bsszefliggben gondoskodni kell a teriileten
munkat végzék és egyéb okbdl ott tartozkodok szamara a riasztasi és
veszélyhelyzeti tajékoztatasi rendszer kiépitésérél és folyamatos
mikoédoképességérél, a riasztasi és veszélyhelyzeti tajékoztatasi rendszer
szlikség szerinti alkalmazasardl, valamint az arra torténd felkészitésrol.

Az elbz6ekben riégzitett feltételek teljesitésének hatarideje: az épiilet
hasznalatbavételi eljarasanak idépontja.

II. Figyelemfelhivas

Felhivom a Paks II. Zrt. figyelmét, hogy a Paksi Atomerém 5. blokki tolézar
szerelvényhaz (50URS) védelmére tervezett beépitett tiizjelz6 és tlizolto
berendezések létesitésére készitett miiszaki tervdokumentaciot, tovabba a
telepitést kévetben a berendezések hasznalatbavételét a tlizvédelmi
hatdésaggal engedélyeztetni kell, legkésébb az épiilet hasznalatbavételi
eljarasaig.

Felhivom a Paks II. Zrt. figyelmét, hogy a Paksi Atomerém(i 5. blokki tolézar
szerelvényhazat (50URS) magaba foglald atomerémdi létesitmény teriiletén
f6foglalkozasu létesitményi tlizoltosagot kell mikddtetni, mely allomanyanak
rendelkeznie kell a fesziiltség alatti tlzoltashoz sziikséges, bevizsgalt
eszk6zokkel, valamint 6nleolvasds személyi doziméterekkel, tovabba ki kell
képezni feszliltség alatti tlizoltasra, és alapfoku sugarvédelmi képzésben kell
részesdlnie.

A szakhatdsagi allasfoglalas ellen 6nallé jogorvoslatnak helye nincs, az csak
az eljarast befejezé déntés elleni jogorvoslat keretében tamadhatdé meg.”

Az OAH felhivja az Ugyfél figyelmét az alabbiakra:

1. Az elvégezni kivant tevékenység elhelyezkedése, volumene, valamint a
megvalodsitas mddja miatt a megfeleld végeredmény elérése érdekében
kiléndsen fontos a technoldgiai folyamat megfeleld eldkészitése, valamint a
kivitelezési fegyelem. A nemzetkozi tapasztalatok alapjan legalabb az alabbi
terliletekre érdemes kiemelt figyelmet forditani: beszallitéi lanc
felkésziltsége; a Kkivitelezés szempontjabol kritikus berendezésekbdl és
anyagokbdl tartalékok kialakitasa; tervdokumentaciok valtozas- és
konfiguraciokezelése; Kkivitelezési folyamat monitorozasa; eltéréskezelés
(beleértve a javitasi technoldgiakat).

2. A nuklearis létesitmények nuklearis biztonsagi kévetelményeirdl és az ezzel
Osszefliggd hatdsagi tevékenységrdl szélé 118/2011. (VII. 11.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) melléklete szerinti Nuklearis
Biztonsagi Szabalyzatok (a tovabbiakban: NBSZ1) 3a.2.3.0500. pontja
értelmében a biztonsag igazolasara szolgalé elemzéseket olyan médon kell
dokumentadlni, hogy azok megismételhetok és fliggetlenil felllvizsgalhatok
legyenek. E kdvetelmény maradéktalan teljesitése érdekében a kiilénb6zd
elemzd szoftverek bemend adatait dssze kell hangolni, illetve amennyiben
eltér6 bemend adatokat haszndlnak, akkor az eltérések részletes
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bemutatasat és indokolasat is szerepeltetni kell a dokumentacioban. A
hivatkozott kdvetelmény teljesitéséhez szintén hozzatartozik a kilénb6z06
adatok (pl. talajfizikai paraméterek) meghatarozasanal alkalmazott
konzervativizmus dokumentdldsa is. E kovetelmény teljeslilését az OAH a
kiviteli tervek vonatkozasaban is vizsgalhatja.

. A kiviteli tervek &sszedllitdsa soran javasolt, hogy az Ugyfél megteremtse a
dokumentumok kozotti megfelel6 O0sszhangot, és ezaltal egyes kereszt-
hivatkozasok pontosan mutassanak a megfeleld dokumentumok megfelel6
fejezeteire. Minden egyes tervfajta esetén javasolt egyértelmdvé tenni, hogy
melyik adat melyik megeldz6 tervbdl kerllt az adott tervbe, valamint, hogy
az adott terv készitése soran milyen adatokat allitottak eld. Tovabba javasolt
meghatarozni, hogy tervmaddositasok esetén mely tervek felllvizsgalatat kell
elvégezni a milszaki megoldasok konzisztencidajanak megtartasa érdekében.
Ez egyarant vonatkozik azokra a korabbi fazisban készitett tervekre, amelyek
alapjan az adott tervet kidolgoztak, valamint azokra a mas szakterlleten
kész(lo tervekre, amelyek az adott tervvel kapcsolatban vannak.

. Az NBSZ1 1.10. fejezetében meghatarozott folyamatot az Ugyfélnek el kell
végeznie, amennyiben a kiviteli tervek alapjan varhatd hatasok kivil esnek a
korabbi elemzések keretein, vagy a jovahagyott engedélyezési tervhez
képest mdodositasok torténnek.

. Az OAH javasolja az Ugyfélnek, hogy a szomszédos létesitményekre gyakorolt
hatdsok elemzésén tul készitsen a beruhdzasi terlletre vonatkozd olyan
kockazatelemzést, amelyben a |étesitésben résztvevO személyek és
berendezések védelme érdekében felméri a potencialis kockazatokat. A
kockazatelemzés alapjan javasolt egy intézkedési, beavatkozasi tervet
kidolgozni.

. Az OAH javasolja az Ugyfélnek, hogy a szabvanyok haszndlataval
kapcsolatban az NBSZ1 9.3.7. fejezet eldirasainak teljeskord igazolasa

érdekében a tervezés és Kkivitelezés soran - a tervezési kézikdnyvvel
osszhangban - a szabvanyok pontos beazonosithatdésagara fokozottan
dgyeljen.

. 7. Az OAH javasolja az Ugyfélnek, a kiviteli tervkészités fazisara a zsaluzasi
és vasalasi terveken tul a tovabbi részletek, mint munkahézagok, betonozasi
Utemekkel kapcsolatos tervek, tovabba zsaluzasi tervek, allvanyozasi tervek,
stb. elkészitését (tervrajzok, mdleiras, technoldgiai leirds, szamitasok, pl.
hidratacids szamitasok).

. Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrél szélé 2016. évi CL. toérvény

(tovabbiakban: Akr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja alapjén a hatésadg -

legalabb 6tnapos hatarid6 tlizésével - mas szervet vagy személyt kereshet

meg, ha az eljaras soran sziikséges adattal vagy irattal mas rendelkezik.

Jelen eljarasban engedélyezendé kivitelezési munkak indokoltdk a Tolna
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Megyei Kormanyhivatal Epitéstigyi és Orokségvédelmi  Féosztaly,
Orokségvédelmi Osztdlydnak (a tovabbiakban: Orékségvédelmi Osztaly)
megkeresését. Az Orékségvédelmi Osztaly aldbbiak szerint adott véleményét
a kivitelezés soran javasolt figyelembe venni:

8.1. Ordkségvédelmi szakkérdés tekintetében a kivitelezés sordn, a
foldmunkaval érintett terlleteken régészeti megfigyelést kell biztositani.
8.2. A régészeti megfigyelésre szerz6dést kell kotni a régészeti feladatok

ellatdasara jogosult jogszabalyban kijelolt szervvel. A szerzOdést a
feltdrasra jogosult orokségvédelmi szervnek és a beruhdzonak, a
jogszabalyban meghatarozott adattartalomnak a beruhazé altal torténo
rendelkezésre bocsatasatol szamitott 15 napon belll kell megkétni.

8.3. A megel0z6 feltaras koltségei a beruhazot terhelik és magukba
foglaljak a régészeti feltaras terepi munkavégzésén tul a jogszabalyban
meghatarozott tartalmd dokumentalas és az elsédleges leletfeldolgozas
koltségeit. A régészeti feltaras hatdsagi aras tevékenység, a feltarast
végzO6 intézmény koteles a tényleges felhasznalasrél jogszabalyban
meghatarozott mdédon elszamolni.

8.4. Ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontdmunka valik
szlikségessé, akkor azt legalabb a beruhazas féldmunkaval érintett
meélységéig el kell végezni. Az elGkerllt régészeti jelenség bontasa és
elsddleges feldolgozasa a régészeti megfigyelés keretében torténik.

8.5. Ha a régészeti megfigyelés sordn eredeti 0Osszefliggéseiben
megmaradt régészeti emlék - objektum, fal, épllet stb. - keril el6, a
feltarast végz6 szerv harom napon belll kételes bejelenteni a hatésagnak,
valamint értesiteni a beruhdzét. A bejelentett régészeti emlék
elkeriilésérdl vagy helyszini megtartasardl és kezelésérdl, valamint a
szlikséges allagmegodrz6 intézkedésekrodl az orokségvédelmi hatdésag husz
napon belll dént.

9. Jelen eljarasban engedélyezendd kivitelezési munkak indokoltak féldtani,
banyaszati és miliszaki biztonsagi szakkérdésben a Szabalyozott
Tevékenységek Felligyeleti Hatdsaga Banyaszati és Gazipari FOosztalya Pécsi
Banyafeligyeleti  Osztalydanak  (régebbi nevén: Baranya  Megyei
Kormanyhivatal Kozlekedési, Mdiszaki Engedélyezési, Mérésigyi és
Fogyasztovédelmi FOosztdly Banyaszati Osztdly) (a tovabbiakban:
Banyafelligyeleti Osztaly) megkeresését az Akr. 25. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan. A Banyafeligyeleti Osztaly altal adott vélemény alapjan a kivitelezés
soran is be kell tartani a paksi telephelyen létesitend6 5. és 6. atomerém{ivi
blokkok létesitési engedélyezési eljarasaban kiadott BA/V/763-2/2021 (OAH-
2020-04607-0349/2021) szamu szakhatdsagi allasfoglalas rendelkezéseit.

10. Az 5. blokki nuklearis sziget egyéb épitményeinek eljarasaiban az OAH
megkereste a Honvédelmi Minisztérium Allami Légiigyi F&osztalyt, mint
katonai légigyi hatésagot, és a Technoldgiai és Ipari Minisztérium
Kozlekedési  Hatdésagi  Ugyekért Felelds  Helyettes  Allamtitkarsag
Léginavigacios és Replldtéri Hatdsagi FOosztalyt, mint légligyi hatdésagot (a
tovabbiakban egyutt: Légilgyi Hatdsdgok). A Légligyi Hatésagok véleménye
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alapjan javasoljuk a kovetkezOk figyelembevételét jelen épllet |étesitése
soran. A Tolbzar szerelvényhaz (50URS) egy szerkezetileg mereven
osszeépitett Epuletkomplexum része. Az Epiletkomplexum magassaga eléri
a 76 métert, ezért az allami és polgari célu légikdzlekedés biztonsaganak
fenntartdsa érdekében az Eplletkomplexumot nappali és éjszakai
|égikozlekedési akadalyjelzéssel kell ellatni.

A hatdrozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen hatarozat a kozléssel
végleges és végrehajthatd. A hatarozat ellen, annak kozlésétél szamitott 30
napon beldl - jogszabalysértésre hivatkozva - a FOvarosi Torvényszékhez
cimzett, de az OAH-hoz benyujtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az
OAH ellen kell meginditani. A pert a birdsag targyalason kivil biralja el, kivéve,
ha a targyalds megtartasat a peres felek barmelyike kifejezetten kéri. E kérelem
elmulasztdsa miatt igazolasnak helye nincs. Jelen hatarozat halaszté hatalyanak
elrendelésére az Ulgyben eljaré birdsag jogosult. A kdzigazgatasi hatarozat
birdsagi felllvizsgalata iranti eljaras illetéke 30.000 forint, azonban a perben a
feleket targyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az eljéras soran az Ugyfelet terheld eljarasi kdltség nem meriilt fel,

INDOKOLAS

Az Ugyfél a P2/100-16/2022 (OAH-2022-01180-0001/2022) iktatészamu, az
OAH-nal 2022. februar 4. napjan érkeztetett beadvanyaban a Paksi Atomerdmd
5. blokki Tolézar szerelvényhaz (50URS) Iétesitésének targyaban épitési
engedély iranti kérelmet nyujtott be (lUgyintéz6: Németh Gréta). A kérelem
alapjan 2022. februar 5-én kozigazgatasi hatdsagi eljaras indult.

A kérelmezett tevékenység végzéséhez az atomenergiardl sz6l6 1996. évi CXVI.
torvény (a tovabbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti
engedélyezési eljarasban az NBSZ1 1.5.1.0200. a), b) és az 1.5.1.0700.
pontjaiban elGirtak alapjan hatésagi - az OAH altal kiadott - engedély
szlikséges.

Jelen tgyben az lgyintézési hataridé az Atv. 12/B. § (8) c¢) alapjan hatvan nap,
amely az Atv. 12/B. § (9) bekezdése alapjan indokolt esetben harminc nappal
meghosszabbithaté.

Az OAH a P2-VE0325 (OAH-2022-01180-0038/2022) szamu, 2022. aprilis 29-
én kelt végzésével az lgyintézési hataridét harminc nappal meghosszabbitotta
az értékelési tevékenység iddigényére tekintettel a fenti jogszabalyi pont
alapjan.

Az eljaras sordn az OAH megallapitotta, hogy az Ugyfél kérelme nem felel meg
maradéktalanul a vonatkozd jogszabalyi elSirdsoknak, ezért az Ugyfelet tébb



alkalommal hidnypoétldsra szdlitotta fel. Az Ugyfél a hidnypétldsi felszdlitdsoknak
maradéktalanul eleget tett.

Ezen fellill az eljaras keretében az OAH és az Ugyfél egy alkalommal tényallas
tisztdzast is lefolytatott, amelyek eredményét az OAH figyelembe vette a
dontéshozatala soran.

Jelen eljaras el6zményeként az Ugyfél 2020. jinius 30-an a P2/646-22/2020.
(OAH-2020-04607-0001/2020) iktatdoszamu beadvanyaban létesitési engedély
iranti kérelmet nyuljtott be az OAH-hoz a paksi telephelyen létesitendd 5. és 6.
atomerémdvi blokkok létesitésére. A kérelem alapjan 2020. jdlius 1-jén
kozigazgatasi hatdsagi eljaras indult. Az OAH-2020-04607/2022 iktatészamu
engedélyezési eljaras jelen kdzigazgatasi hatésagi eljarassal egyidejlleg folyt.
Az NBSZ1 1.2.3.0130. pontja szerint ,Az 1.2.3.0110. pont b) alpontja szerinti
épitési engedélyt a nuklearis biztonsagi hatésag a létesitési engedély kiadasa
el6tt nem adhatja ki.” Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrél szolé 2016. évi
CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) 48 §. (2) bekezdése, valamint az Atv. 12. §.
(3) bekezdése, tovabba az NBSZ1 1.2.3.0130. pontja alapjan az OAH a P2-
VE0365 (OAH-2022-01180-0043/2022) szamu 2022. junius 22. napjan kiadott
végzésében jelen eljarast felfliggesztette. A |étesitési engedélyt az OAH 2022.
augusztus  25-én P2-HA0375  (OAH-2020-04607-0653/2022) szamu
hatarozataban megadta. Az OAH a P2-VE0396 (OAH-2022-01180-0049/2022)
szamu végzésében jelen eljaras folytatasat elrendelte.

Az engedélykérelem tartalmi kdvetelményeivel dsszhangban az Ugyfél az
engedélykérelmet megalapozé dokumentumokat fliggetlen mUiszaki szakértdi
véleményezés ala vetette. A szakértOk tobb, az engedély kiadhatdsagat
befolydsold megallapitdst tettek. Az Ugyfél az észrevételek kezelésére
elhatarozott intézkedést hajtott végre, amelyeket az OAH az engedélykérelem
elbiralasa soran figyelembe vett.

Az eljaras soran az OAH tobb szakterllet véleményezése érdekében tovabbi
szakért6ket vont be. A szakérték az engedély kiadhatdsagat befolyasold
korilményeket megvizsgaltak, a kapott véleményeket az OAH megvizsgalta,
értékelte, és tobb esetben a szakértOk szakmai allaspontjaval egyetértve a
rendelkez6 - valamint indokol6 - részben foglaltaknak megfelel6en, a létesitési
folyamat megvaldsithatdsagaval 6sszhangban tett eldirasokat.

Az épitési engedély szerinti épitmény és a tervezett kivitelezési munkak
leirdsa:

A Tolbézar szerelvényhdz (50URS) a Paksi Atomerdmd 5. blokki nuklearis sziget
része szerkezetileg mereven dssze van épitve és kdzos alaplemezen helyezkedik
el a Reaktorépllettel (50UJA), a Technoldgiai kiszolgdlé épulettel (50UJE), a
Segédépllettel (50UKA), a Biztonsagi épllettel (50UKD), valamint a Vezényld
épulettel (50UCB). A kdz0s alaplemez alatt 11,0 m vastag talajszilarditas készul.
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A Tolbzar szerelvényhaz (50URS) rendeltetése, hogy helyet biztositson az
elsddleges (atfolyd) és tartalék (keringtetd) biztonsagi-h(itévizrendszer
tolozarakkal felszerelt csOvezetékeinek, valamint a biztonsagi-h(itévizrendszer
id6szakos tesztelésére szolgald szelepeket is magaban foglalja. Egy blokkhoz
négy tolézar egység tartozik (egy toldzar egység rendelheté a biztonsagi-
hiitévizrendszer minden &gahoz). A Tolbézar szerelvényhazban (50URS)
szelldz6rendszerek, vizelldtd rendszerek és a telepitett rendszerek
villamosenergia-ellatasat biztositd villamosenergia-ellatd rendszerek és
vilagitasi rendszerek egyarant megtalalhatok.

A Toldézar szerelvényhaz (50URS) alaprajza tUkrozi a biztonsagi funkciok
elldtdsahoz szilkséges négy egymastol flggetlen rendszerag térbeli
szeparalasat.

A Tolozar szerelvényhdzban (50URS) allandd emberi tartdozkodas nincs.

Az épitmény fobb osztalyba sorolasai:
— Biztonsagi osztaly: ABOS2
— Foldrengésbiztonsagi osztaly: FBOS2
— Tlzvédelmi kockazati osztaly: MK

Az épllet szerkezeti kialakitdsa monolit vasbeton szerkezet, mereven
Osszeépitve a nuklearis sziget k6zos alaplemezén elhelyezkedd épliletekkel.

Az épllet fobb geometriai méretei:
— alaprajzi befoglalé mérete: 13,50 x 65,50 m
— alapozasi sik: -16,30 m, aknaknal -17,80 m
— épulletmagassag: +12,80 m

A terepszint alatt -3 szint, a terepszint felett foldszint +2 szint foglal helyet.

Az alaplemez kialakitdsa 3,00 m vastag vizzaré monolit vasbeton szerkezet, az
aknak alatt csokkentett vastagsagban. Az alaplemez alatt 7,40 m vastag
szintkiegyenlitd beton, az alatt a sillyedések csokkentése érdekében 11,0 m
vastag talajszilarditas készul.

Jelen engedély targyat nem képezi a talajszilarditas épitési tevékenysége. OAH
a talajszilarditashoz kapcsolddo épitési tevékenységekre P2-HA0368 (OAH-
2021-09747-0054/2022) szamu 2022. junius 10-én kiadott hatarozataval
épitési engedélyt adott.

Az épllet kilso teherhordd falai terepszint alatt vizzaré monolit vasbetonbdl,
terepszint felett monolit vasbetonbdl késziilnek, a falvastagsaguk 120 cm és 150
cm.

A bels6 teherhordé falak monolit vasbeton szerkezeti kialakitasuak, a
falvastagsagok 30 cm, 40 cm és 80 cm kozott valtoznak.

A fodémek monolit vasbeton szerkezettel készililnek 40 - 100 cm vastagsaggal
a terhelések fliggvényében.
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A terepszint alatti szerkezet védelmét 2 réteg PVC talajviz elleni szigetelés
biztositja. A tetOszerkezeti szigetelést 2 réteg elasztomer bitumenes
csapadékviz elleni szigetelés biztositja.

Az épitményben az alabbi hdszigetelés fajtak keriltek alkalmazasra: az
alépitmény extrudalt polisztirol hab, a felépitmény asvanygyapot és egyes
helyeken habiiveg, valamint a homlokzatburkolat szerelt, aluminium kazettas,
atszelloztetett fémlemezzel burkolt.

Az épilet Gzemi élettartama 60 év, a teherhordd tartdszerkezetek tervezett
élettartama 100 év.

A rendelkez0 részben eloirt feltételeket az alabbiak indokoljak:

1. A rendelkezd rész 1. pontja szerinti kotelezést a kivitelezés folyamatos
ellendrizhet6sége és megfeleld szinvonall elvégzése érdekében irtam el6
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 24. §-a és
az OAH rendelet melléklete szerinti Nuklearis Biztonsagi Szabalyzatok (a
tovabbiakban: NBSZ2) 1.5.1.0205. pontja alapjan. Az e-naplét a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint a 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni. Az atomenergiardl szdlo térvény
hatalya ala tartozo épitményekkel, létesitményekkel kapcsolatos miszaki
szakértGi, tervezoOi, mliszaki ellendri és felelds mUiszaki vezet6i tevékenység
szerinti  szakmagyakorlasra vald alkalmassag igazolasanak és
nyilvantartasba vételének részletes szabalyairdl, tovabba a nyilvantartas
adattartalmara vonatkozé szabalyokrol sz6l6 rendelet alapjan a kivitelezés
soran az OAH altal vezetett nyilvantartasban szereplé felelds mUiszaki
vezetOt és muszaki ellendrt kell alkalmazni. A kivitelezésben résztvevd
szakmagyakorlokra vonatkozd elGiras jogalapja ezen kivil az Atv. 18/D. §
(1) bekezdése.

2. A rendelkezd rész 2. pontjaban megfogalmazott feltételt az NBSZ1
9.5.3.0510. pontja alapjan irtam el8. Az Ugyfél feladata gondoskodni arrdl,
hogy a meglévl nuklearis létesitmény megeldz6 dvintézkedési zénajaban a
vonatkozd létesitményi, valamint a helyi és terlleti nuklearisbaleset-
elharitasi intézkedési tervekben vegyék figyelembe az épitkezésen dolgozdk
védelmét. Ezt a beadvany alapjan az Ugyfél az AVIT VU31-es végrehajtasi
utasitdsa moddositasaval, az Gj gyilekezési hely(ek) kialakitasaval kivanja
teljesiteni, amit a mddositott VU31 benyuljtasaval sziikséges igazolni.

3. A rendelkezb rész 3. pontjdban megfogalmazott kotelezést a kivitelezési
munkalatok feligyelhet6sége érdekében, a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 25. § (11) bekezdés b) pontja, valamint az NBSZ1 9.3.2.0210.
pontjaval 6sszhangban irtam eld.
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4.1. A rendelkez0 rész 4.1. pontjaban megfogalmazott feltételt a kivitelezési
munkalatok feligyelhet6sége érdekében a Kkivitelezés idOGszakara
vonatkozd (kivitelezési Utemek szerinti) ellenOrzési, azaz megallitasi
pontok meghatdrozhatdésdga érdekében irtam el§ az Ugyféllel tdrtént
tényallas tisztdzas alapjan, miszerint a hatdésagi megallitdsi pontok
teljeskor( kijeldlése csak a kiviteli tervek és az Ugyfél minéségiranyitasi
rendszere szerinti MMT ismeretében lehetséges.

4.2. A rendelkez0 rész 4.2. pontja tartalmazza a Létesitménymodell kiviteli
tervek tartalmaval 6sszhangban elvégzett sziikség esetén elkészitendo
aktualizalasrdl szdlé nyilatkozat, és az aktualizalas alapjan keletkezo
vizsgalati eredmények beklldésének kotelezését, amit a Korm. rendelet
32. § (1) és (2) bekezdése alapjan az NBSZ1 9.5.3.0200. és 9.3.1.0600.
c) pontjaiban foglaltak figyelembevételével irtam el6.

5. A rendelkezd rész 5. pontja tartalmazza a hasznalatbavételi engedély iranti
kérelem benyujtasanak kotelezettségét, amelyet az NBSZ1 1.5.3.0100.
pontja alapjan irtam eld.

5.1. Az épitési engedély targyat képezd épitmény megépitése soran a
szerkezeteket kiilonbdz6 kdérnyezeti hatasok érik, érhetik. Ezek a hatasok
a szerkezetek élettartamat befolyasolhatjak, ezért ezeket dokumentalni
és szlkség esetén értékelni kell. Az 6regedési hatasok - a nuklearis
technoldégia rendszer és rendszerelemeit (RRE) védo - épitészeti
szerkezeteket megépitésiktdl kezdve érik, ezért az OKP-nak a
létesitmény Uzemeltetésének megkezdése elGtti hatasokra is ki kell
térnie. Fentiekre tekintettel a rendelkez6 rész 5.1. pontja szerinti
kotelezést az NBSZ1 3a.3.2.4800. pontjaval o6sszehangban a ,0”
allapotra vonatkozé bizonytalansagok, valamint az NBSZ1 3a.3.2.5100.
pontjara tekintettel az 6regedési hatasok minimalizalasanak igazolasa
érdekében irtam el6 az NBSZ1 1.5.3.0600. pont a) alpontja alapjan.

6. Az OAH a P2-HA0368 sz. (OAH-2021-09747-0054/2022) hatarozatanak 5.
pontjaban elGirta a nuklearis sziget épitményei alatt elkészil6 szilarditott
talajtomb homogenitds vizsgdlatat, melyet annak hasznalatbavételi

Y4

sziget alatti talajszilarditas feladata a talajfolydsodas kialakulasanak
megakadalyozasa. Ehhez, az OAH megitélése szerint - figyelembe véve a
felkért szakért6k véleményét is - a szilarditott talajtomb megfeleld
homogenitasa fontos célparaméter. Az elkészilt szilarditott talajtomb
megvalosuldsa és a megvaldsitds mindsége annak haszndlatbavételi
engedélyezése soran kerll bemutatdsra. A haszndlatbavételi engedély
kiadasat kovetéen kezdhetd meg a raépités a szilarditott talajtombre.
Fentiek alapjan és az NBSZ1 3a.2.1.2410., 3a.3.4.1100. és 3a.3.4.1200.
pontjaira valé tekintettel a rendelkezd rész 6. pontjaban foglaltakat irtam
eld.
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7. Az NBSZ1 9.3.4.0400. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az NBSZ1
9.5.3.0300. pontjaban foglaltak alapjan, a Korm. rendelet 25. § (1)
bekezdésében, a 32. § (1) és (2) bekezdésében és az NBSZ1 1.7.
fejezetében rogzitettekkel 6sszhangban hataroztam meg a rendelkezd rész
7. pontjaban elGirt feltételt. A jelentési kotelezések tételes indokolasa:

7.1. A kbzos alaplemezen elhelyezkedd nukledris sziget éplleteinek
kivitelezési munkalatai egymassal 0sszefliggd és idoben parhuzamosan
végzett tevékenységek. A rendelkezd rész 7.1. pontjaban
megfogalmazott feltételt a kivitelezési munkalatok feliigyelhetfsége
érdekében, a Korm. rendelet 25. §-ara vald tekintettel irtam el6 a kiviteli
tervezésre vonatkozd NBSZ1 9.3.3.0600. i) pontja alapjan. Az
organizacids tervcsomag elkészitése és az OAH-hoz torténd benyujtasa a
kivitelezési tevékenységeket megel6zéen sziikséges annak érdekében,
hogy az OAH megallitasi és ellendrzési pontokat tudjon meghatarozni az
engedély szerinti tevékenységhez kapcsoldddan. Az elGirast az NBSZ1
1.7.1.0300. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az NBSZ1
9.5.3.0300. és a 9.5.3.0400. pontjaiban foglaltakra tekintettel irtam eld.

7.2. A rendelkezd rész 7.2. pontjaban megfogalmazott feltételt az NBSZ1
1.7.1.0300. pontja szerinti felhatalmazas alapjan annak érdekében
hoztam, hogy az NBSZ1 9.5.3.0500. pontjaban elGirt kovetelmény
teljesiilésérdl a kiviteli terv vonatkozasaban is meg tudjon gy6z6dni az
OAH.

7.3. Az OAH P2-VE0211 (OAH-2022-01516-0001/2022) szamu, "Eljaras
megindité végzés a meglévo és létesités elbtt allé nuklearis |étesitmények
egymas nuklearis biztonsagara gyakorolt lehetséges hatasainak
Ggyében" targyu végzésével hivatalbodl eljarast inditott, és felszdlitotta az
érintett Ugyfeleket, hogy:

"a Paks II. Atomerémdi Zrt. altal létesiteni tervezett 5. és 6. blokkok
teriiletelbkészitési idbészakara dolgozzanak ki egy kéz6s dokumentumot,
amely tartalmazza:

1. azon létesitményi kockazatokat, amik hatassal lehetnek a tébbi
létesitményre;

2. a kockazatokhoz tartoz6 mérheté paramétereket, azok
monitorozasanak és tovabbitasanak modjat;

3. @ paraméterekhez tartozo klisz6bérétékek meghatarozasat,; és

4, a kuszobértékek  eléréséhez rendelt intézkedések
meghatarozasat.”

Az NBSZ1 9.5.3.0500. pont szerinti épitési-szerelési tevékenység
megkezdéshez be kell mutatni azokat az intézkedéseket, amelyekkel
biztosithatd, hogy az épités-szerelési tevékenységek kovetkeztében ne
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sértsék meg a meglévld nuklearis létesitmény Uzemeltetési korlatait. A
kovetelmény teljesitése érdekében a munkalatok csak akkor kezdhetdk
meg, ha a hivatkozott végzés szerinti kockazatkezelési intézkedéseket
kidolgoztak és érvénybe léptették.

Az Ugyfél vdéllalta, hogy a fenti feladatot a teriiletel6készitést kdvetden
minden tervezett épitési tevékenység el6tt elvégzi. Jelen hatdrozat
kiadasakor az OAH altal elfogadott kockazatkezelési intézkedések még
nem alltak rendelkezésre, ezért a rendelkez6 rész 7.3. pontjaban
foglaltakrél dontdttem.

7.4. Az éplletre és az éplletszerkezetekre vonatkozéan a teljes
életciklusra ki kell dolgozni a kiviteli terv szintd monitoring programot. Az
Ugyfél altal az épitési engedélyezési eljards sordn bemutatott és
alkalmazott szabvanyok eldirdsait a monitoring program kidolgozasa
soran figyelembe kell venni. Az NBSZ1 3a.3.2.4800., 3a.3.2.5000.,
3a.3.2.5100. a) és 3a.3.4.0500. pontjai alapjan a rendelkezd rész 7.4.
pontjaban foglaltakrél dontottem.

7.5. Az NBSZ1 kiviteli tervezésre vonatkozé 9.3.3.0600. pont alapjan
irtam el6 a rendelkezG0 rész 7.5. pontja szerinti felllvizsgalati
tevékenységek elvégzését annak érdekében, hogy a nuklearis biztonsag
igazolasarol az OAH a tervezés minden fazisdban meg tudjon gy6zédni.
A felllvizsgalatokat az alabbiak szerint irtam el6:

a) Mivel nem cserélhetd, nem javithatd alapanyagok is részei az
éplletnek, igy azokra igazolni kell, hogy a tervezett élettartam
alatt tartani fogjak a tervezés soran eldirt tulajdonsagok
megmaradasat a beépitési hely szerinti kornyezeti hatasok
figyelembevételével. Az élettartamot korlatozé degradacids
folyamatok elemzéséhez sziikséges meghatarozni monitorozasi,
detektaldasi moddszereket és az értékelési, elfogadasi
kritériumokat. Az NBSZ1 3a.3.2.0200., 3a.3.2.1300.,
3a.3.2.5100. és a 3a.3.4.0400. pontjainak figyelembe vétele
mellett, az NBSZ1 9.5.7.0300. pontjanak 6. alpontjaban foglaltak
alapjan dontottem a rendelkezl rész 7.5. pont a) alpontjaban
foglaltakrol.

b)-c) Az NBSZ1 9.3.3.0600. pont a) alpontjaban foglaltak alapjan a
kiviteli terveknek tartalmazniuk kell a munkak végrehajtasahoz
szikséges mélységl gyartasi és kivitelezési informacidkat, igy
kiléndsen rajzokat, sémadkat, technoldgidkat, szerelési,
szerelésellendrzési és dokumentalasi kévetelményeket. Mivel az
épitési engedélykérelmet megalapozé dokumentacié ezeket az
info